一、8米单挑臂灯杆10根（预计到货时间2024年12月8日）
1.规格要求
（1）灯杆为8米高，单挑臂，悬臂长1.5m，灯杆壁厚4㎜，灯杆上口径φ60，下口径φ192。灯杆锥度比为10％—12.5％。
（2）灯杆具体尺寸参照所提供图纸（详见附件）提供或制作，整体造型及外观效果参照所提供效果图（详见附件）。
2.材质要求
杆体钢管及法兰采用优质级Q235钢材。
3.加工工艺要求
（1）整个杆体热镀锌，镀层最小厚度不应小于70um、平均厚度不应小于85um；
（2）灯杆表面喷户外专用抗腐蚀氟碳漆（白色），要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；
（2）整个杆体及部件焊接要求无任何一处漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷，焊接工艺符合国家标准，要求提供焊接探伤报告；
（3）灯杆可通过1000H盐雾测试，要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
4.其他要求
（1）货物应在指定期限内送到指定地点；
（2）灯杆质保15年以上不掉漆、不生锈、喷塑不褪色。
二、3.5米庭院灯25套（预计到货时间2024年12月8日）后附庭院灯意向图
（一）庭院灯灯杆部分要求
1.规格要求
庭院灯整体高度约3.5米，灯杆采用圆型钢管，钢管外形尺寸为φ89，壁厚尺寸不少于2.5mm；下部杆体护套造型尺寸为5~20mm。
灯杆具体尺寸参照所提供图纸（详见附件）提供或制作，整体造型及外观效果参照所提供效果图（详见附件）。
2.材质要求
（1）杆体钢管及法兰采用优质级Q235钢材。
（2）灯头及杆体护套采用铸造铝合金。
3.加工工艺要求
（1）整个杆体热镀锌，防止灯杆腐蚀，表面喷户外专用抗腐蚀氟碳漆，要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
（2）整个杆体及部件焊接要求无任何一处漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷。焊接工艺符合国家标准，要求提供焊接探伤报告。
（3）灯杆可通过1000H盐雾测试，要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
4.其他要求
（1）灯杆质保15年以上不掉漆、不生锈、喷塑不褪色。
（二）庭院灯50WLED灯具部分要求
1.品牌要求
（1）根据LED路灯的发展情况，灯珠宜采用CREE（科瑞）、LUMILEDS（流明）、OSRAM（欧司朗）、Nichia（日亚）原厂封装芯片。
（2）电源参考品牌：LED驱动电源采用英飞特、明纬、茂硕同档次或以上品牌，且必须通过国家强制性产品认证。
2. 50WLED灯具技术参数
（1）灯具熔芯：灯具熔断器均采用2A熔丝。
（2）光学性能：LED灯具系统光效不小于140lm/W，色温为3500K，偏差不大于3%，显色指数不低于70，灯具功率因数≥0.95。眩光限制符合CJJ45-2015标准。
（3）防护要求：灯具防护等级不低于IP66，防腐等级为WF2,光源腔防护等级不低于IP66，电气腔防护等级不低于IP56。
（4）灯具寿命：工作温度为-15℃-55℃，储存温度为-40℃-85℃，初始光通量维持在额定光通量的90%～120%，LED灯具的工作寿命应不小于50000h。 LED灯具在正常工作6000h的光通量维持率不应小于98%，正常工作12000h的光通量维持率不应小于90%，正常工作25000h的光通量维持率不应小于83%，正常工作40000h的光通量维持率不应小于75%，正常工作50000h的光通量维持率不应小于70%。同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h~50000h内年损坏率不应高于3%。
（5）LED灯具及光源的其他性能指标应符合《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T31832—2015）的相关标准。
（6）LED品牌模组PC透镜要能通过不低于5000h的耐紫外线（UV）试验，试验后样品外观目视检查无明显损坏；LED品牌模组通过不低于4000h盐雾，交变（氯化钠溶液）试验，试验后金属表面应无明显变质和腐蚀，不影响正常工作。需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
3.功能/供货/服务要求
（1）产品可替换性
灯具后期维护，相关部品配件需有可替换性，便于后期快速方便维修或替换。
（2）自货物交付经甲方验收合格之日，LED灯具质保期为5年。
5.样式要求
（1）3.5米庭院灯样式要求（参考）
[image: ]
（2）8米单挑臂灯杆样式要求
[image: ]
（3） 基础尺寸图
[image: d9ff79112057cc46fce4a7896a47053]
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